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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

Águas de Lindoia SP, 18 de janeiro de 2023. 

 

OBJETO: REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA E DO ESPAÇO 

BURLE MARX   

LOCAL: Rua São Paulo e Rua Espanha - Espaço Burle Marx / Av. Vitória Régia - Praça 

Itália, Centro - Águas de Lindoia – SP - 
 

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES. 

Este memorial estabelece os procedimentos e as condições técnicas mínimas a serem 

adotadas na execução dos serviços citados, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para 

materiais e serviços que constituirão parte integrante dos contratos. 

A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos 

projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a contratada da obrigatoriedade da 

utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de 

funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas técnicas. 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

A obra será iniciada com o fornecimento de materiais e acessórios para fixação necessária 

para instalação de placa em lona para fachada conforme normas e leis vigentes, constituída por: 

banner em lona com impressão digital de alta resolução, requadro em metalon de 30 x 20 mm; com 

o fornecimento de estrutura de fixação da placa em metalon pintado; inclusive materiais acessórios e 

a mão-de-obra necessária para instalação completa da placa. 

Será executada a varrição para limpeza do pavimento existente, com a mão-de-obra e 

materiais necessários para a execução de varrição de pavimento para recapeamento. 

 

 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

Antes do início do serviço de recapeamento a pavimentação deverá ser totalmente limpa, 

retirados todos os resíduos, bem como, quando necessário, à realização de capina e também a 

recomposição de buracos e erosões no pavimento com concreto betuminoso usinado quente tipo 

CBUQ (BINDER) CAP 50/70 . A varrição se dará com utilização de vassouras mecânicas ou manuais ou 

com utilização de caminhão pipa. Durante o processo de limpeza da pavimentação, as áreas 

deverão estar devidamente sinalizadas de forma a garantir a segurança do trânsito e dos 

trabalhadores. 

O recapeamento asfáltico inicia-se com o fornecimento, posto obra, de equipamentos e 

materiais necessários para:  

- Execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços de fornecimento 

de emulsão betuminosa ligante tipo RR-2C, incluindo perdas; carga e transporte até o local de 

aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Inclui também os 

serviços de mobilização e desmobilização. 

- Fornecimento de equipamentos e materiais necessários para a execução de camada de 

rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ CAP 50/70, compreendendo os 
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serviços de fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e 

material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga e 

execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Inclui também os 

serviços de mobilização e desmobilização. Distância média (DMT) para transporte de CBUQ de 60 km. 

 

ILUMINAÇÃO 

 

Fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, 

padrão bolt-on, tripolar, modelos com correntes variáveis de 60 A até 100 A e tensão de 220 / 380 V, 

conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da Pial Legrand, Eletromar / 

Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; com materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado.

 Fornecimento e instalação de contator de potência para corrente nominal de 38 A / 40 A, com 

dois contatos normalmente abertos e dois contatos normalmente fechados, para tensões variáveis de 

24 V até 440 V e freqüência de 50 Hz ou 60 Hz conforme o modelo; referência comercial 3TF45 22 

fabricação Siemens ou equivalente. 

Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para controlar lâmpadas, em termoplástico 

auto-extingüível de alta resistência mecânica, para 50 / 60 Hz, 110 / 220 V e 1200 VA, inclusive o suporte 

de fixação. 

Fornecimento da mão de obra e equipamentos necessários para a escavação manual em 

solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 

Fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 100 mm, em polietileno de alta densidade 

(PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, para instalações de 

cabos subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações, com a mão de obra e os acessórios 

necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; 

anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas, 

massa de calefação e fita de aviso perigo; referência comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou 

equivalente. Norma técnica: NBR 15715.  

Fornecimento de cabo flexível de 16 mm², 6mm² e 4mm² formados por fios de cobre eletrolítico 

nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e 

cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; com 

materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

Fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de aparelho de 

iluminação ou projetor, fixo em poste ou braço; remunera também a seleção e a guarda das peças 

reaproveitáveis. 

Fornecimento e instalação de caixa de passagem de 300 x 300 x 120 mm, em chapa de aço 

nº 18, acabamento em pintura antioxidante, interna e externamente, com tampa fixada por meio de 

parafusos. 

Fornecimento de poste telecônico reto, com altura útil de 6,00 m, em aço SAE -1010 / 1020 

galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com prolongamento para engastar; 

referência Yluminart ou equivalente; materiais complementares e acessórios; equipamentos e a mão-

de-obra necessária para a instalação completa do poste, inclusive a execução da base de concreto 

para a fixação. 

Fornecimento de braço em tubo de ferro galvanizado a fogo, de 1´ x 2,00 metros de 

comprimento em formato curvo; referência comercial Trópico ou equivalente, para fixação de uma 

luminária externa, inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do 

braço. 
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Fornecimento de luminária led retangular em poste fixo, composta por led IRC>=70, 

temperatura de cor entre 5.000 K e 6.000 K, fluxo luminoso de 14160 lm até 17475 lm, facho luminoso 

aberto, vida útil >=50.000 h, potência de 120 W, driver multitensão compatível com limites mínimo e 

máximo entre, 90 a 305 V, eficiência mínima 118 lm/W, corpo em alumínio com pintura, em várias cores, 

IP>=66; o material deverá possuir no mínimo 5 anos de garantia, selo de aprovação INMETRO em 

atendimento a Portaria nº062/2022 e selo PROCEL; com equipamentos, materiais, acessórios e a mão 

de obra para a instalação completa da luminária. 

Fornecimento e instalação de projetor LED modular de 200W com suporte para fixação, com 

índice de proteção mínimo IP67 no bloco ótico e IP54 no alojamento, índice de proteção IK de no 

mínimo 09, protetor de surto de no mínimo 10 KA, vida útil de no mínimo 50000 horas, com eficiência 

mínima de 125 l/W e fluxo luminoso mínimo de 26294 lm, temperatura de cor 4000 até 5000K;  o material 

deverá possuir no mínimo 5 anos de garantia, selo de aprovação INMETRO em atendimento a Portaria 

nº062/2022 e selo PROCEL. 

Fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de 

cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de 3/4 x 3 m; referência comercial 

6757 da Magnet, PK 0068 da Paraklin ou equivalente, com materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a instalação da haste. 

 

BANHEIROS 

 Fornecimento de grade de proteção, para caixilhos, constituída por: grade confeccionada 

com barras chatas de 1 1/4 x 3/16, dispostas horizontalmente, verticalmente e no requadro externo da 

peça, em aço SAE 1010 / 1020; grapas em chapa de aço, ou chumbador de expansão, tipo parabolt, 

para a fixação do conjunto; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e 

fixação da grade, por meio de grapas, ou chumbadores nas paredes de blocos estruturais, ou de 

concreto, ou vigas, ou pilares, etc.; com solda nas porcas com os parafusos, após a fixação. 

 Fornecimento da porta de abrir, sob medida, com uma folha, constituído por: folha da porta 

em chapa de ferro nº 14 (MSG), numa face, sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, 

em perfil de chapa de ferro nº 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa 

de ferro nº 12 (MSG); jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, 

puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da porta, com fornecimento de cimento, areia, 

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da porta e do batente.  

 Fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a retirada de vidro ou espelho de 

qualquer natureza, inclusive a raspagem da massa ou retirada de baguetes; com a seleção e a 

guarda do material reaproveitável. 

 Fornecimento de vidro liso transparente de 3 mm, inclusive materiais acessórios e a mão de 

obra necessária para a colocação do vidro. 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

   São Obrigações da contratada, o cumprimento de todas condições prevista no 

Memorial Descritivo. 

 Responsabilizar-se por todas as despesas com seu pessoal, seja civil ou trabalhista, bem como 

as decorrentes do trabalho e do respectivo contrato de trabalho, além de todos os ônus, tributos, 

taxas, impostos, encargos, contribuições outras qualquer, sejam de caráter trabalhista, 

previdenciário, acidentário, comercial, social ou outras, que seja de competência fazendária ou 

não, bom como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, 

devendo apresentar de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de 

pagamento e quitação. 
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Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de 

Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados da CONTRATADA intentarem 

reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE, não respondendo o Município de Águas de 

Lindoia, em hipótese alguma, subsidiária ou solidariamente, por qualquer verba trabalhista. 

Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no 

desempenho dos serviços objeto do presente contrato. 

Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a 

represente, integralmente, em todos os seus atos. 

Manter-se durante toda execução dos serviços em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas. 

Zelar pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados. 

Substituir dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer 

funcionário, que por solicitação da CONTRATANTE não deva continuar a participar da execução dos 

serviços. 

Obedecer rigorosamente a legislação relativas à Saúde, Higiene, Segurança e Medicina do 

Trabalho, especialmente o estabelecido nas NR’s da Portaria MTB nº 3.214, de 08/06/1978, bem como 

possuir LTCAT, PPRA, PCMSO, PCMAT, PPP e outros documentos, tudo conforme determina a 

legislação Federal. 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Prestar informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para fiel execução 

do contrato. 

Acompanhar, fiscalizar e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados em 

contrato. 

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente 

designado, nos termos do art. 67 da lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações. 

Rejeitar os materiais e/ou serviços em objeto em objeto em desacordo com as obrigações 

assumidas pela empresa vencedora exigindo sua imediata correção, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 

justificados e aceito pela PREFEITURA. 

Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto do 

contrato. 

Fiscalizar a execução dos serviços contratados. 

 

 

 

 

 

 

 

Eng. Civil Victor Amadeu de Carvalho 

CREA 5062885991 
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